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Ausfihrungsbestimmungen einer Zahleinrichtung

Wasserzdhlanlage in Schachtausfihrung

Einstieg >=60*60 cm
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Erdreich

>80 cm

Steigeisen /

Hausversorgung « & Eintritt WVSB
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Entwéasserung [

Erdreich

Innenlichte >=100*100 cm

Durchgangsventil

Wasserzahler mit Wasserzahlerbiigel
Durchgangsventil mit Entleerungs - und Prufventil
Rickschlagventil (verpflichtend)

Druckminderer (verpflichtend)
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Wasserfilter (empfohlen)
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Die Ausfiihrungsbestimmungen sind ausnahmlslos einzuhalten und nach ONORM B2538:2018-02 auszufiihren.
Stand : 02/2018



